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Mühle Steinhorst

- Fallhöhe: rd. 1,80 m

- Rückstau: > 500 m

- Denkmalschutz

- AEo = 56,1 km²

2,1538,3MHq / MHQ

0,356,30Mq / MQ

0,142,42MNq / MNQ

Abfluss 
Q [m³/s]

Abflussspende
q [l/(s·km²)]

Mühle Steinhorst
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Ermittlung des energetischen Potenzials

W = 30.371 kWh

* 11,67 ct/kWh

= 3.544,30 €/a

- Schluckvermögen und Wirkungsgrad der vorhanden Anlage nicht bekannt

- gewählt: Ossberger-Turbine, Schluckvermögen 0,40 m³/s, η = 0,80 

- Gesamtwirkungsgrad der Anlage ηges = 0,70

Deckung des Eigenbedarfs!

Ermittlung des Jahresenergiepotenzials
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